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Drekkivatnsgóðska - innaneftirlit 
Mikrobiologisk kanning 
 

 

 

Stað: Villingardalur 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Vegurin Langi 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Vestara Kaj 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Havnardalur 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Skálatrøð 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Rosságøta Argir 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing  Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 
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Stað: Kaldbak á Bø 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Signabøur 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC   1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Kirkjubøður 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

 
Stað: Velbastaður Norðuri á Heyggi 
Sýnið tikið: 18.02.2020      
Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 36oC <1/100 ml 

E. coli Colilert-18, 36oC <1/100 ml 
 


