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Drekkivatnsgóðska innaneftirlit  
Mikrobiologisk kanning 

 

 

Umsýn : 
 

Stað: Billugøta - Argir 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

 

Stað: Argjavegur 16 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

 

Stað: Høvdagøta - Argir 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

 

Stað: norðuri í Sundum 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

 

Stað: Langasandur - Kollafjørður 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

 

Stað: Signabøur 

Sýnið tikið: 06.11.2020      

Sýnisslag: Drekkivatn     

Lýsing Greining/Kanningarháttur Úrslit 

Koliformar bakteriur Colilert-18, 35oC <1/100 ml 

e.coli Colilert-18, 35oC <1/100 ml 
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